
№ crt.
Simbol norme 

şi Cod resurse

Unitate de 

măsură
Cantitate Costul Suma

1 2 4 5 6 7

1 1-11-013-1

 (26.4)

1 receptor 

de curent
13 170,9 2221,70

2 1-11-028-1

(6.3.2, 26.1, 

26.3.2)

1 linie
(norma 1)

24 45,57 1093,68

3 1-11-011-1

(24.4, 26.5)

punct 98 18,22 1785,56

4 1-10-010-2  1 schemă 1 1 519,13 1215,30

6316,24

0,00

6316,24

“EXECUTOR” “BENEFICIAR”

_______________Mișanciuc Iu. ___________________ __________

Anexa nr.       

la contract nr.        .

din “      ”                       2018

         Noi, subsemnaţii, am întocmit acest deviz referitor la efectuarea serviciilor de încercări şi 

testări a utilajului electric de către S.C. “MISRAI” S.R.L.

Obiectul   Bloc nr. 22, gheretă nr.1 ÷ 12.                                                                .

Normele de deviz pentru lucrări de reglare-demarare a dispozitivelor electrotehnice, Indicatorul Nr.RD-1,NCM L.01.02-2005

 Șase mii trei sute șasesprezece lei 24 bani.  

Verificarea prezenţei circuitului între 

prizele de pămînt şi elementele legate 

la pămînt

Total:

BLOC nr.22, GHERETĂ nr.1 ÷ 12

Total deviz:

Măsurarea impedanţei circuitului 

„Faza-nul”

Măsurarea rezistenţei izolaţiei cu 

megohmmetru a liniilor de cablu 

şi a altor linii, tensiune pînă la 1 

KV.

Fără TVA: 0%

"          "                          2018

DEVIZ nr.         .

pentru  Î.M. "Piața Centrală", or.Chisinau, str.M.Varlaam,63.                                                      .

Lucrări şi cheltuieli

3

Circuit de branşament al 

sistemului trifilar.   K = 0,8



№ crt.
Simbol norme 

şi Cod resurse

Unitate de 

măsură
Cantitate Costul Suma

1 2 4 5 6 7

1 1-11-013-1

 (26.4)

1 receptor 

de curent
11 170,9 1879,90

2 1-11-028-1

(6.3.2, 26.1, 

26.3.2)

1 linie
(norma 1)

18 45,57 820,26

3 1-11-011-1

(24.4, 26.5)

punct 63 18,22 1147,86

4 1-10-010-2  1 schemă 1 1 519,13 1063,39

4911,41

0,00

4911,41

“EXECUTOR” “BENEFICIAR”

_______________Mișanciuc Iu. ___________________ __________

Anexa nr.       

la contract nr.        .

din “         ”                          2018

         Noi, subsemnaţii, am întocmit acest deviz referitor la efectuarea serviciilor de încercări şi 

testări a utilajului electric de către S.C. “MISRAI” S.R.L.

Obiectul   Bloc nr. 24, gheretă nr. 3, 5, 7, 9, 11, service, 101T, 102T, 107T.                                  .

Normele de deviz pentru lucrări de reglare-demarare a dispozitivelor electrotehnice, Indicatorul Nr.RD-1,NCM L.01.02-2005

 Patru mii nouă sute unsprezece lei 41 bani.  

Verificarea prezenţei circuitului între 

prizele de pămînt şi elementele legate 

la pămînt

Total:

Total deviz:

Măsurarea impedanţei circuitului 

„Faza-nul”

Măsurarea rezistenţei izolaţiei cu 

megohmmetru a liniilor de cablu 

şi a altor linii, tensiune pînă la 1 

KV.

Fără TVA: 0%

"        "                          2018

DEVIZ nr.       .

pentru  Î.M. "Piața Centrală", or.Chisinau, str.M.Varlaam,63.                                                      .

Lucrări şi cheltuieli

3

Circuit de branşament al 

sistemului trifilar.   K = 0,7

BLOC nr.24, GHERETĂ nr. 3, 5, 7, 9, 11, service, 101T, 102T, 107T



№ crt.
Simbol norme 

şi Cod resurse

Unitate de 

măsură
Cantitate Costul Suma

1 2 4 5 6 7

1 1-11-011-1

(24.4, 26.5)

1 puncte 34 18,22 619,48

2 1-11-013-1

 (26.4)

1 receptor 

de curent
17 170,9 2905,30

3 1-11-028-1

(6.3.2, 26.1, 

26.3.2)

1 linie
(norma 1)

17 45,57 774,69

4 1-10-010-2  1 schemă 1 1 519,13 759,57

5059,04

0,00

5059,04

___________________

___________________Mișanciuc Iu.

Anexa               

DEVIZ LA CONTRACT nr.             .

Verificarea prezenţei circuitului între 

prizele de pămînt şi elementele legate 

la pămînt

Măsurarea impedanţei circuitului 

„Faza-nul”

din “     ”                       2018

Obiectul   Sectorul comerțului salatelor picante, mun.Chișinău, str.M.Varlaam,63                      .

         Noi, subsemnaţii, am întocmit acest deviz referitor la efectuarea serviciilor de încercări şi 

testări a utilajului electric de către S.C. “MISRAI” S.R.L.

Conform contractului nr.           din                           2018 an

SECTORUL COMERȚULUI SALATELOR PICANTE

Măsurarea rezistenţei izolaţiei cu 

megohmmetru a liniilor de cablu şi a 

altor linii, tensiune pînă la 1 KV.

3

pentru   Î.M. "Piața Centrală", or.Chisinau, str.M.Varlaam,63                                                    .

Lucrări şi cheltuieli

Total deviz:

Fără TVA:

Circuit de branşament al 

sistemului trifilar.   K = 0,5

ANTREPRENOR:

Total:

Cinci mii cincizeci și nouă lei 04 bani

BENEFICIAR:



№ crt.
Simbol norme 

şi Cod resurse

Unitate de 

măsură
Cantitate Costul Suma

1 2 4 5 6 7

1 1-11-011-1

(24.4, 26.5)

1 puncte 12 18,22 218,64

2 1-11-028-1

(6.3.2, 26.1, 

26.3.2)

1 linie
(norma 1)

3 45,57 136,71

355,35

3 1-11-011-1

(24.4, 26.5)

1 puncte 10 18,22 182,20

4 1-11-028-1

(6.3.2, 26.1, 

26.3.2)

1 linie
(norma 1)

2 45,57 91,14

273,34

5 1-11-011-1

(24.4, 26.5)

1 puncte 19 18,22 346,18

6 1-11-028-1

(6.3.2, 26.1, 

26.3.2)

1 linie
(norma 1)

3 45,57 136,71

482,89

7 1-11-011-1

(24.4, 26.5)

1 puncte 10 18,22 182,20

8 1-11-028-1

(6.3.2, 26.1, 

26.3.2)

1 linie
(norma 1)

2 45,57 91,14

273,34

pentru   Î.M. "Piața Centrală", or.Chisinau, str.M.Varlaam,63                                                    .

Lucrări şi cheltuieli

2  Cantina, Internat nr. 3

Verificarea prezenţei circuitului între 

prizele de pămînt şi elementele legate 

la pămînt

3

1  Cantina, Școala nr. 5 auxiliara

Verificarea prezenţei circuitului între 

prizele de pămînt şi elementele legate 

la pămînt

Anexa             

DEVIZ LA CONTRACT nr.               .

din “          ”                                    2018

Obiectul   Cantina: Școala nr. 5 auxiliara, Internat nr. 3, Școala nr. 53, Liceul tehnologic, Liceul 

"Minerva", Școala nr. 7 medie, Liceul T.Maiorescu, Liceul C.Sibirschi, Liceul Univers Lions, Școala 

nr. 41, Școala nr. 7 auxiliara, Liceul N.Sulac, Liceul “V.Lupu”, Liceul “Gh.Asachi”, Liceul 

“M.Eliade”, Liceul “M.Eliade” școala primară, Liceul “M. De Cervantes.

         Noi, subsemnaţii, am întocmit acest deviz referitor la efectuarea serviciilor de încercări şi 

testări a utilajului electric de către S.C. “MISRAI” S.R.L.

Conform contractului nr.           din                                  2018 an

Măsurarea rezistenţei izolaţiei cu 

megohmmetru a liniilor de cablu şi a 

altor linii, tensiune pînă la 1 KV.

Total 1:

Măsurarea rezistenţei izolaţiei cu 

megohmmetru a liniilor de cablu şi a 

altor linii, tensiune pînă la 1 KV.

Total 2:

3  Cantina, Școala nr. 53

Verificarea prezenţei circuitului între 

prizele de pămînt şi elementele legate 

la pămînt

Măsurarea rezistenţei izolaţiei cu 

megohmmetru a liniilor de cablu şi a 

altor linii, tensiune pînă la 1 KV.

Total 3:

4  Cantina, Liceul tehnologic nr. 8sp

Verificarea prezenţei circuitului între 

prizele de pămînt şi elementele legate 

la pămînt

Măsurarea rezistenţei izolaţiei cu 

megohmmetru a liniilor de cablu şi a 

altor linii, tensiune pînă la 1 KV.

Total 4:

1



№ crt.
Simbol norme 

şi Cod resurse

Unitate de 

măsură
Cantitate Costul Suma

1 2 4 5 6 7

9 1-11-011-1

(24.4, 26.5)

1 puncte 10 18,22 182,20

10 1-11-028-1

(6.3.2, 26.1, 

26.3.2)

1 linie
(norma 1)

2 45,57 91,14

273,34

11 1-11-011-1

(24.4, 26.5)

1 puncte 21 18,22 382,62

12 1-11-028-1

(6.3.2, 26.1, 

26.3.2)

1 linie
(norma 1)

4 45,57 182,28

564,90

13 1-11-011-1

(24.4, 26.5)

1 puncte 24 18,22 437,28

14 1-11-028-1

(6.3.2, 26.1, 

26.3.2)

1 linie
(norma 1)

4 45,57 182,28

619,56

15 1-11-011-1

(24.4, 26.5)

1 puncte 32 18,22 583,04

16 1-11-028-1

(6.3.2, 26.1, 

26.3.2)

1 linie
(norma 1)

7 45,57 318,99

902,03

17 1-11-011-1

(24.4, 26.5)

1 puncte 27 18,22 491,94

18 1-11-028-1

(6.3.2, 26.1, 

26.3.2)

1 linie
(norma 1)

5 45,57 227,85

719,79

19 1-11-011-1

(24.4, 26.5)

1 puncte 22 18,22 400,84

20 1-11-028-1

(6.3.2, 26.1, 

26.3.2)

1 linie
(norma 1)

4 45,57 182,28

583,12

5  Cantina, Liceul Minerva nr. 62

Verificarea prezenţei circuitului între 

prizele de pămînt şi elementele legate 

la pămînt

Măsurarea rezistenţei izolaţiei cu 

megohmmetru a liniilor de cablu şi a 

altor linii, tensiune pînă la 1 KV.

Total 5:

6  Cantina, Școala nr. 7 medie

Verificarea prezenţei circuitului între 

prizele de pămînt şi elementele legate 

la pămînt

Măsurarea rezistenţei izolaţiei cu 

megohmmetru a liniilor de cablu şi a 

altor linii, tensiune pînă la 1 KV.

Total 6:

7  Cantina, Liceul T.Maiorescu nr. 4

Verificarea prezenţei circuitului între 

prizele de pămînt şi elementele legate 

la pămînt

Măsurarea rezistenţei izolaţiei cu 

megohmmetru a liniilor de cablu şi a 

altor linii, tensiune pînă la 1 KV.

Total 7:
8  Cantina, Liceul C.Sibirschi, nr. 3

Verificarea prezenţei circuitului între 

prizele de pămînt şi elementele legate 

la pămînt

Total 10:

Măsurarea rezistenţei izolaţiei cu 

megohmmetru a liniilor de cablu şi a 

altor linii, tensiune pînă la 1 KV.

Total 8:
9  Cantina, Liceul Univers Lions, nr. 24

Verificarea prezenţei circuitului între 

prizele de pămînt şi elementele legate 

la pămînt

Măsurarea rezistenţei izolaţiei cu 

megohmmetru a liniilor de cablu şi a 

altor linii, tensiune pînă la 1 KV.

Total 9:

10  Cantina, Școala nr. 41

Verificarea prezenţei circuitului între 

prizele de pămînt şi elementele legate 

la pămînt

Măsurarea rezistenţei izolaţiei cu 

megohmmetru a liniilor de cablu şi a 

altor linii, tensiune pînă la 1 KV.

Lucrări şi cheltuieli

3

2



№ crt.
Simbol norme 

şi Cod resurse

Unitate de 

măsură
Cantitate Costul Suma

1 2 4 5 6 7

21 1-11-011-1

(24.4, 26.5)

1 puncte 35 18,22 637,70

22 1-11-028-1

(6.3.2, 26.1, 

26.3.2)

1 linie
(norma 1)

5 45,57 227,85

865,55

23 1-11-011-1

(24.4, 26.5)

1 puncte 47 18,22 856,34

24 1-11-028-1

(6.3.2, 26.1, 

26.3.2)

1 linie
(norma 1)

8 45,57 364,56

1220,90

25 1-11-011-1

(24.4, 26.5)

1 puncte 19 18,22 346,18

26 1-11-028-1

(6.3.2, 26.1, 

26.3.2)

1 linie
(norma 1)

2 45,57 91,14

437,32

27 1-11-011-1

(24.4, 26.5)

1 puncte 58 18,22 1056,76

28 1-11-028-1

(6.3.2, 26.1, 

26.3.2)

1 linie
(norma 1)

5 45,57 227,85

1284,61

29 1-11-011-1

(24.4, 26.5)

1 puncte 41 18,22 747,02

30 1-11-028-1

(6.3.2, 26.1, 

26.3.2)

1 linie
(norma 1)

3 45,57 136,71

883,73

31 1-11-011-1

(24.4, 26.5)

1 puncte 13 18,22 236,86

32 1-11-028-1

(6.3.2, 26.1, 

26.3.2)

1 linie
(norma 1)

2 45,57 91,14

328,00

11  Cantina, Școala nr. 7 auxiliara

Verificarea prezenţei circuitului între 

prizele de pămînt şi elementele legate 

la pămînt

Măsurarea rezistenţei izolaţiei cu 

megohmmetru a liniilor de cablu şi a 

altor linii, tensiune pînă la 1 KV.

Total 11:
12  Cantina, Liceul N.Sulac, nr. 39

Verificarea prezenţei circuitului între 

prizele de pămînt şi elementele legate 

la pămînt

Măsurarea rezistenţei izolaţiei cu 

megohmmetru a liniilor de cablu şi a 

altor linii, tensiune pînă la 1 KV.

Total 12:
13  Cantina, Liceul “V.Lupu”

Verificarea prezenţei circuitului între 

prizele de pămînt şi elementele legate 

la pămînt

Măsurarea rezistenţei izolaţiei cu 

megohmmetru a liniilor de cablu şi a 

altor linii, tensiune pînă la 1 KV.

Total 13:
14.  Cantina. Liceul “Gh.Asachi”

Verificarea prezenţei circuitului între 

prizele de pămînt şi elementele legate 

la pămînt

Măsurarea rezistenţei izolaţiei cu 

megohmmetru a liniilor de cablu şi a 

altor linii, tensiune pînă la 1 KV.

Total 14:
15  Cantina. Liceul “M.Eliade”

Verificarea prezenţei circuitului între 

prizele de pămînt şi elementele legate 

la pămînt

Măsurarea rezistenţei izolaţiei cu 

megohmmetru a liniilor de cablu şi a 

altor linii, tensiune pînă la 1 KV.

Total 15:
16  Cantina. Liceul “M.Eliade” școala primară

Verificarea prezenţei circuitului între 

prizele de pămînt şi elementele legate 

la pămînt

Măsurarea rezistenţei izolaţiei cu 

megohmmetru a liniilor de cablu şi a 

altor linii, tensiune pînă la 1 KV.

Total 16:

Lucrări şi cheltuieli

3

3



№ crt.
Simbol norme 

şi Cod resurse

Unitate de 

măsură
Cantitate Costul Suma

1 2 4 5 6 7

33 1-11-011-1

(24.4, 26.5)

1 puncte 22 18,22 400,84

34 1-11-028-1

(6.3.2, 26.1, 

26.3.2)

1 linie
(norma 1)

4 45,57 182,28

583,12

10650,89

0,00

10650,89

___________________

___________________Mișanciuc Iu.

BENEFICIAR:

ANTREPRENOR:

3

Total 1 ÷ 17:

17  Cantina. Liceul “M. De Cervantes”

Verificarea prezenţei circuitului între 

prizele de pămînt şi elementele legate 

la pămînt

Măsurarea rezistenţei izolaţiei cu 

megohmmetru a liniilor de cablu şi a 

altor linii, tensiune pînă la 1 KV.

Total 17:

Fără TVA:

Total deviz:

Zece mii șase sute cincizeci lei 89 bani

Lucrări şi cheltuieli

4



№ crt.
Simbol norme 

şi Cod resurse

Unitate de 

măsură
Cantitate Costul Suma

1 2 4 5 6 7

1 1-11-013-1

 (26.4)

1 receptor 

de curent
27 170,9 4614,30

2 1-11-028-1

(6.3.2, 26.1, 

26.3.2)

1 linie
(norma 1)

52 45,57 2369,64

3 1-11-011-1

(24.4, 26.5)

punct 212 18,22 3862,64

4 1-10-010-2  1 schemă 1 1 519,13 1519,13

12365,71

0,00

12365,71

“EXECUTOR” “BENEFICIAR”

_______________Mișanciuc Iu. ___________________ __________

Anexa nr.       

la contract nr.        .

din “      ”                       2018

         Noi, subsemnaţii, am întocmit acest deviz referitor la efectuarea serviciilor de încercări şi 

testări a utilajului electric de către S.C. “MISRAI” S.R.L.

Obiectul   Bloc nr. 04, gheretă nr.1 ÷ 26.                                                                .

Normele de deviz pentru lucrări de reglare-demarare a dispozitivelor electrotehnice, Indicatorul Nr.RD-1,NCM L.01.02-2005

 Douăsprezece mii trei sute șasezeci și cinci lei 71 bani.  

Verificarea prezenţei circuitului între 

prizele de pămînt şi elementele legate 

la pămînt

Total:

BLOC nr.04, GHERETĂ nr.1 ÷ 26

Total deviz:

Măsurarea impedanţei circuitului 

„Faza-nul”

Măsurarea rezistenţei izolaţiei cu 

megohmmetru a liniilor de cablu 

şi a altor linii, tensiune pînă la 1 

KV.

Fără TVA: 0%

"          "                          2018

DEVIZ nr.         .

pentru  Î.M. "Piața Centrală", or.Chisinau, str.M.Varlaam,63.                                                      .

Lucrări şi cheltuieli

3

Circuit de branşament al 

sistemului trifilar.



№ crt.
Simbol norme 

şi Cod resurse

Unitate de 

măsură
Cantitate Costul Suma

1 2 4 5 6 7

1 1-11-013-1

 (26.4)

1 receptor 

de curent
25 170,9 4272,50

2 1-11-028-1

(6.3.2, 26.1, 

26.3.2)

1 linie
(norma 1)

48 45,57 2187,36

3 1-11-011-1

(24.4, 26.5)

punct 196 18,22 3571,12

4 1-10-010-2  1 schemă 1 1 519,13 1519,13

11550,11

0,00

11550,11

“EXECUTOR” “BENEFICIAR”

_______________Mișanciuc Iu. ___________________ __________

Anexa nr.       

la contract nr.        .

din “      ”                       2018

         Noi, subsemnaţii, am întocmit acest deviz referitor la efectuarea serviciilor de încercări şi 

testări a utilajului electric de către S.C. “MISRAI” S.R.L.

Obiectul   Bloc nr. 19, gheretă nr.1 ÷ 24.                                                                .

Normele de deviz pentru lucrări de reglare-demarare a dispozitivelor electrotehnice, Indicatorul Nr.RD-1,NCM L.01.02-2005

 Unsprezece mii cinci sute cincizeci lei 11 bani.  

Verificarea prezenţei circuitului între 

prizele de pămînt şi elementele legate 

la pămînt

Total:

BLOC nr.19, GHERETĂ nr.1 ÷ 24

Total deviz:

Măsurarea impedanţei circuitului 

„Faza-nul”

Măsurarea rezistenţei izolaţiei cu 

megohmmetru a liniilor de cablu 

şi a altor linii, tensiune pînă la 1 

KV.

Fără TVA: 0%

"          "                          2018

DEVIZ nr.         .

pentru  Î.M. "Piața Centrală", or.Chisinau, str.M.Varlaam,63.                                                      .

Lucrări şi cheltuieli

3

Circuit de branşament al 

sistemului trifilar.



№ crt.
Simbol norme 

şi Cod resurse

Unitate de 

măsură
Cantitate Costul Suma

1 2 4 5 6 7

1 1-11-013-1

 (26.4)

1 receptor 

de curent
27 170,9 4614,30

2 1-11-028-1

(6.3.2, 26.1, 

26.3.2)

1 linie
(norma 1)

52 45,57 2369,64

3 1-11-011-1

(24.4, 26.5)

punct 214 18,22 3899,08

4 1-10-010-2  1 schemă 1 1 519,13 1519,13

12402,15

0,00

12402,15

“EXECUTOR” “BENEFICIAR”

_______________Mișanciuc Iu. ___________________ __________

Anexa nr.       

la contract nr.        .

din “      ”                       2018

         Noi, subsemnaţii, am întocmit acest deviz referitor la efectuarea serviciilor de încercări şi 

testări a utilajului electric de către S.C. “MISRAI” S.R.L.

Obiectul   Bloc nr. 20, gheretă nr.1 ÷ 26.                                                                .

Normele de deviz pentru lucrări de reglare-demarare a dispozitivelor electrotehnice, Indicatorul Nr.RD-1,NCM L.01.02-2005

 Douăsprezece mii patru sute doi lei 15 bani.  

Verificarea prezenţei circuitului între 

prizele de pămînt şi elementele legate 

la pămînt

Total:

BLOC nr.20, GHERETĂ nr.1 ÷ 26

Total deviz:

Măsurarea impedanţei circuitului 

„Faza-nul”

Măsurarea rezistenţei izolaţiei cu 

megohmmetru a liniilor de cablu 

şi a altor linii, tensiune pînă la 1 

KV.

Fără TVA: 0%

"          "                          2018

DEVIZ nr.         .

pentru  Î.M. "Piața Centrală", or.Chisinau, str.M.Varlaam,63.                                                      .

Lucrări şi cheltuieli

3

Circuit de branşament al 

sistemului trifilar.



№ crt.
Simbol norme 

şi Cod resurse

Unitate de 

măsură
Cantitate Costul Suma

1 2 4 5 6 7

1 1-11-013-1

 (26.4)

1 receptor 

de curent
11 170,9 1879,90

2 1-11-028-1

(6.3.2, 26.1, 

26.3.2)

1 linie
(norma 1)

12 45,57 546,84

3 1-11-011-1

(24.4, 26.5)

punct 46 18,22 838,12

4 1-10-010-2  1 schemă 1 1 519,13 759,57

4024,43

0,00

4024,43

“EXECUTOR” “BENEFICIAR”

_______________Mișanciuc Iu. ___________________ __________

Anexa nr.       

la contract nr.        .

din “      ”                       2018

         Noi, subsemnaţii, am întocmit acest deviz referitor la efectuarea serviciilor de încercări şi 

testări a utilajului electric de către S.C. “MISRAI” S.R.L.

Obiectul   Bloc nr. 05, gheretă nr.1 ÷ 10.                                                                .

Normele de deviz pentru lucrări de reglare-demarare a dispozitivelor electrotehnice, Indicatorul Nr.RD-1,NCM L.01.02-2005

 Nouă mii două sute șaptesprezece lei 71 bani.  

Verificarea prezenţei circuitului între 

prizele de pămînt şi elementele legate 

la pămînt

Total:

BLOC nr.05, GHERETĂ nr.1 ÷ 10

Total deviz:

Măsurarea impedanţei circuitului 

„Faza-nul”

Măsurarea rezistenţei izolaţiei cu 

megohmmetru a liniilor de cablu 

şi a altor linii, tensiune pînă la 1 

KV.

Fără TVA: 0%

"          "                          2018

DEVIZ nr.         .

pentru  Î.M. "Piața Centrală", or.Chisinau, str.M.Varlaam,63.                                                      .

Lucrări şi cheltuieli

3

Circuit de branşament al 

sistemului trifilar.   K = 0,5






